Anschlussschema

Warmepumpen - Anlagen
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Verdrahtung nach DIN 43870

Hinweise zum Aufbau:

Erganzend zur TAB 2007der Netzgesellschaft Lilbbecke mbH fiir den Anschluss einer Warmepumpe gilt:

Der elektrische Anschluss einer Warmepumpe zur Wohnraumbeheizung, einschl. der integrierten Erganzungsheizung und des
Steuerstromkreises ( aller Komponenten inerhalb der Warmepumpe)

erfolgt Uber einen separaten Eintarif-Drehstromzahler.

Eine seitens der NGL bereitgestellte Steuereinrichtung unterbricht tber ein Leistungsschitz die Stromversorgung des
Warmepumpenkompressors und der integrierten Erganzungsheizung von 11:00 bis 13:00 Uhr.

Fir den Zahler und die Zeitschaltuhr ist jeweils ein separarter Zahlerplatz vorzuhalten.

Die Herstellerspezifischen Anschlussbeschreibungen der Warmepumpe sind zu beriicksichtigen.
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